| zidna rasvieta e , "e___.m Nm ”
i ermos|
postojedi prikljucak “ f huija za
na NN mreZu | f prekidate
— I — | ez
I f prikfjudnice
o_\aw_m_ 7
| - O |
:Hm_mf 7 7
a MO W i 7 ~
5130 —All - R
_ﬁ L 0m0 101220 1080F L 20
1 1
| M - odnosi se na sve elemente za koje u nacriu nije drugatje oznadeno
W-RP | < - nactt nije u mjerilu
FGTORSX10/PSCQ40 |
| y
I
RP -
7 |HC50 530+ LEGENDA
}: KPMO =1  -KUCNIPRIKLJUCNI MJERNI ORMARIG
6/30 RPC<a  -RAZVODNAPLOCA
7 Y -PRIKLJUCNICA 16A, 230V ZA PODZBUKNU MONTAZU
6303+ [ |00 10802 A2 -DVOSTRUKAPRIKLIUGNICA 16A, 230V ZA PODZBUKNU MONTAZU
n L -+0  -|2vOD ZADIREKTNI PRIKLJUCAK POTROSACA, 1f
. [ _— [%]  -PODNAKUTWAS PRIKLJUCNICAMA 230V, 16A
s E < p— " -PREKIDAC 16A S SIGNALNOM SLIALICOM
° B  -TIPKALO DALJINSKOG ISKLOPA NAPAJANJA
— — <6130 Pm  -KUTAZAIZJEDNACENJE POTENCLIALA METALNIH MASA
- KABEL
B30 = & — ——  -KABELUPODU
M@\W él —+—.=  -GRUPAKABELA
n\v» - OZNAKA VERTIKALE
16/240, 2m +0 ]
vanjska klima jedinica r\.M.cL r”ﬁck O_|><Z_ W>N<OU
W-RP -FGTOR5x10/ PSC @40 - NAPAJANJE RAZVODNE PLOCE
NAPOMENE
1.BROJ UZ POTROSAC OZNACAVA BROJ STRUINOG KRUGA | VISINU MONTAZE
2. MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA USKLADITI S KONACNIM INTERIJERSKIM RJESENJEM
3. ELEKTROINSTALACHU UZ STROJARSKE INSTALACIJE USUGLASITI S ISPORUCIOCEM OPREME
BROJ STRUINOG KRUGA o _
M-PROJEKT d.0.0., MarSeti 16i, 52000 Pazin
7 PO JEDNOPOLNOJ SHEMI »—— - _U xou m —AI_I 1. +385 (0)52 623-800, . +385 (0)52 623-801, e. m-projeki@m-projekt.hr
1130, 1=2m —— DUZNAKABELAVANIZVODA et Pt ZARKO MATHASIE Faapots |7VEDBEN| PROJEKT
7 VISINA NONTAZE (o) ZARKO NAT ing.el, — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Udruga gradova L Sadrzz]
E472 m%m%w xzwzmx ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG
-LEKTROTEHNIKE
— ok \ RAZVODA | SNAGE
Ured, Palmotiéeva 25, Zagreb .
0 ! 2 3 4 om Projekt unutamjeg uredenja Wi Detum:
M1:75 175 Ouiak, 2014,
' Zajednicka omaka projekta: Br.projekta: Brlista: A
o 38/03/14




